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Бородиновского сельского поселения  

Варненского муницип льного района Челябинской области 

на 2023 год и на период до 2040 года  
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Приложение 1 

Основные показатели работы  

котельных за 2022 год 

 

 

Населённый пункт Площадь, га Численность населения, чел. 

с Бородиновка 30478 1520 

   

   

 

Для схемы теплоснабжения (по каждой котельной) 

 
1. Адрес котельной  с. Бородиновка ул. Томина,20 

Характеристика котельной 

2. 

Характеристика 

источников 

теплоснабжения 

Год ввода котельной в эксплуатацию 1971 

Тип котлов (марка каждого котла) 

Количество котлов 

Год ввода в эксплуатацию котла 

Братск-1Г 

3 

2016 

Мощность каждого котла,Гкал 0,86 

Установленная мощность котельной, Гкал 2,58 

Произведено тепловой энергии за год, Гкал 1423 

Получено тепловой энергии со стороны, Гкал  

Полезный отпуск тепловой энергии, всего, Гкал 1015 

Потери, Гкал 384 

Собственное потребление котельной, Гкал 24 

Нагрузка на нагрев воды, Гкал  

Температурный график,оС 95/70 
 

Характеристика сетевого оборудования, котловой контур 

3. Циркуляционный 

Количество  

Марка насоса  

Установленная мощность, кВт  

Частота вращения, об/мин  

4. Подпиточный 

Количество  

Марка насоса  

Установленная мощность, кВт  

Частота вращения, об/мин  

 

 

 

 

Характеристика сетевого оборудования, сетевой контур 

5. Циркуляционный 

Количество 2 

Марка насоса К-80-65-160 

Установленная мощность, кВт 11 

Частота вращения, об/мин 2950 

6. Подпиточный 
Количество 2 

Марка насоса К-20-30 
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Установленная мощность, кВт 4 

Частота вращения, об/мин 3000 

Общая потребность в топливе 

7. Вид топлива 

Тип топлива (уголь, газ, мазут, и т.д.) газ 

Основное, тонн/год, (м3/год) 218,099 

Резервное, тонн/год, (м3/год)  

Аварийное, тонн/год, (м3/год)  

 

Характеристика водоподготовительного оборудования (при наличии) 

8. 
Техническая 

характеристика 

Наименование оборудования Установка 

дозирования 

пронакора  

« Комплексон» 

Производительность, м3/ч 2 

Рабочее давление, Мпа 10 

Температура среды, оС  

 

Характеристика трубопроводов тепловой сети 
(для выполнения схемы необходимо указать параметры каждого участка тепловой сети) 

9. 

Тепловые сети 

 
*при наличии сводную 

таблицу по каждому 

участку тепловой сети, 

с указанием 

перечисленных 

параметров 

Вид системы теплоснабжения: открытая либо закрытая  закрытая 

Тип прокладки подземная  

Наружный диаметр, мм 57-219 

Протяженность, п.м. 700 

Износ, %  

Год ввода в эксплуатацию 1990-2003 

Потери по теплосети 540 

Количество аварий за последние 5 лет 0 

10. 
Характеристика 

тепловых пунктов 

 

11. 
Характеристика 

тепловых камер 

Количество, материал исполнения, техническое состояние, тип запорной арматуры  

 

Тарифы на тепловую энергию 

12. Периоды 

  

  

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3442,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3442,22 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 3889,54 

с 1.01.2022 по 31.12.2022 4006,14 

  с 01.12.2022г. 4324,28 

Мероприятия на период действия действующего Генерального Плана  

(при его отсутствии на период 10 лет) 
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13. 

Мероприятия по 

котельной с разбивкой 

по годам 

Реконструкция, строительство, консервация, ликвидация, перевооружение и т.д. 

Проектирование и строительство блочной модульной котельной 

2023-2024 

14. 

Мероприятия по 

тепловым сетям с 

разбивкой по годам 

Реконструкция, строительство, консервация, ликвидация, перевооружение и т.д. 

 

Реконструкция тепловых  сетей  под  строительство блочной модульной котельной 

2023-2024 

15. 

Приблизительный 

прогноз на 

строительство жилых 

домов в год 

Планируемый год подключения новых объектов 

16. 
Оснащенность 

приборами учета, шт. 

Физические лица 

 

____ шт. из ______   

Юридические лица 

 

_4___ шт. из __5____   

 

(по каждой котельной) 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 

м2 

Высота 

здания, м 

Объем 

здания, м3 

Наименование 
(жилой дом, 

многоквартирный 

дом, магазин, 

детсад, школа, 

гараж и т.д.) 

Тепловая 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/час 

Тепловая 

нагрузка на 

ГВС, 

Гкал/час 

Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению 

1 
Братьев Соловых ,50   

 6073 детский сад  0,128 - 

2 Братьев Соловых ,46   1687 ФАП 0,037 - 

3 Школьная ,49   11759 Школа  0,202 - 

4 Школьная,50   8790 Дом культуры 0,148 - 

5 Томина,18   400 
Гаражи 

администрации 
0,013 - 

Список объектов, планируемых к подключению к централизованному теплоснабжению 

1        

2        

…        
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Стадия Лист ЛистовРазраб.

Пров.

Т. Контр.

Н. контр.

Утв.

ХАРЬКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

С

Ю

ВЗ

Вьюхов Р.С.

Харьков Д.Б.

14.02.22

14.02.22

ТО-01-07.ТС.23

Схема теплоснабжения

село Бородиновка

Масштаб 1:2500

1 1

Формат А1

Условные обозначения Схема расположения листов

жилой дом

водоем

кладбище

сельскохозяйственные и
промышленные предприятия

леса
с/х земли

границы земельных участков

2В

1
тепловые сети надземной
прокладки

тепловая камера

существующая котельная

тепловые сети подземной
прокладки

дома с централизованным
отоплением
дома с индивидуальным
отоплением

8

перспективная котельная
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ТО-01-07.ТС.23

Схема теплоснабжения

село Бородиновка

Масштаб 1:2500

1 1
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